INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLIJE
CRNE GORE
CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
81000 Podgorica, Dzona Dzeksona bb
tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU Sifra uzorka:
(TR
e a, 0 KoM VH3686/04
Redni broj protokola 3686 i DO INALNE DJELATNOSTI" GUSINJE
T Zahtjev 1294 _ Sh. PK 'VEPRTJ'ARFTE KOMLNALE GUCI

Vlasnik uzorka  DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE, GUSINJE BN 422
Narugilac ispitivanja DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE, GUSINIE  Gusinje/Gudi, %% (5 2077 godni
= 2 = = S itl

Uvoznik/zastupnik e

PODACI O MATERIJALU - UZORKU ] e s

Naziv uzorka Voda za pice hlorisana Datum

Pakovanje _gm_b?laza po standardima ek Mjesto ~h
Ukupna koli¢ina Jedinica mjere Uzorkovao i{gt}gg VUJISIC -Ovladéena llca iz lJZCG Zahtje
Datum proizvodnje Rok upotrebe S Métogiliorkovama MEST EN ISO 19458:2013

MEST ISO 5667-5:2020

REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

Red. " Tt Nadena ‘Maksimalno dopustena

broj = Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija Metoda
I Slobodni hlor na terenu - voda za pice O omgl 030 ' 0.5 HACH 8021
2 Temperatura na terenu - voda za pice ‘ e 7.8 25 SRPS H.Z1.106:1970
3 Temperatura na terenu - vazduh UL 18.8 ' ' ' SRPS H.Z1.106:1970
el Temperatura transporta uzorka j 6? - 4.0 ' ) ~ SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE Fizi¢ko - hemuska - Osnovna anahza (A)
Mikrobioloska - Osnovna analiza (A) hlorisana 7
Datum prijema 23.09.2022 : Ispitivanje zavrseno  28.09.2022

Misljenje*: Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, Pravilnika o parametrima, provjeri usaglasenosti, metodama, na¢inu, ¢bimu analiza i
sprovodenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu (“S. list CG™ br. 064/18 i 101/21), moze se konstatovati da uzorak vo
pice u pogledu analiziranih parametara ODGOVARA sa zdravstvenog aspekta.

Za Sef Odsjeka za vode'sa”Laboratorijom // - Nacelnik Odjeljenja za zivotnu sredinu i
za buku |yana Joksimovi¢, dr med foS/ zdrpylie Joksimovié. dr med.
igijena ‘”
C-Yids ;\ EXD i 5 P
213959 dr Ivana Joksimovi¢, spec. Higijene %\ 13959 dr Ivana Joksunowc spec. Higijene

Prilog:
1. REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02
2. REZULTATI ISPITIVANIA SM-V-04

1ZJAVA *

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni

2. Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u 1zvjedtaju, osim za podatke dobijene od korisnika

3. Izvjedtaj se ne smije umnoZavati izuzev u cjelosti, bez saglasnost Instituta za javno zdravlje Crne Gore

4, Zabranjeno je isticanje imena »lnstitut za javno zdravlje Crne Gore« u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez saglasnosti Instituta

5. Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglaSenosti, primjenjuje se pravilo edlu¢ivanja koje je opisano u Uputstvu o usagladenosti sa aspekta pravila odlu¢ivanja (UP-PO).
*Van obima akreditacije

Oznaka: Q47.8.02



CENTAR ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU -CMM

Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
Laboratorija za ispitivanje voda

Sifra uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA SM-V-04 AT
& | VH368604
Naziv uzorka Voda za pice hlorisana
Na¢in pakovanja ambalaza po standardima
Redni broj protokola 1-4630
Vrsta analize Osnovna analiza (A) hlorisana
Datum prijema uzorka $23.09.2022 16:27
Datum zavrsetka analize 26.09.2022 11:36 T __ '_____________ oais
Metode uzorkovanja | MEST EN ISO 19458:2013
Metode ispitivanja Metoda definisanog supstrata

Montenegro standard

MIKROBIOLOSKA ISPITIVANJA

Red Jedinica
Parametri ispitivanja mjere (ml) | Rezultat ispitivanja Metoda ispitivanja
1 Escherichia coli i 100 ml 0 MEST EN ISO 9308-2:2016
2 Ukupni koliformi 100 ml 0 MEST EN ISO 9308-2:2016
3 | Enterococcus}_s;—)b. B © 100ml 0 ~ Enterolert DW* e
4  Pseudomonas aeruginosa B ' 100 ml 0 © Pseudolert*
5 Aerobni mikroorganizmi ( 37°C) 1 1 ml — | MEST EN ISO 6222:2016
6  Aerobni mikroorganizmi ( 22°C) '  1ml 0 - MEST ENISO 6222:2016

MISLJENJE: *

Na osnovu navedenih mikrobioloskih ispitivanja, ispitivani uzorak ODGOVARA uslovima Pravilnika ¢ parametrima
provjeri usaglaSenosti, metodama, na¢inu, obimu analiza i sprovodenja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode z
ljudsku upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore, broj 64/2018 1 101/2021).

ANALIZU IZVRSIO*

Ljuwfm. dr med.
mikro Mrdﬂ i BA [ i 2itologljom

4-

NACELNIK ODJELJENJA

Lj i dr med.
»mdai. sa pararaologiiom

C-14

210471 dr Ljubica Teri¢ 210471 dr Ljubica Teri¢

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
* Van obima akreditacije




INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljista i radioaktivnosti
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i Sifra uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02 ‘ llllﬂllmllllm\llllllﬂﬂli
e VH3686/04
: i i 5 ?
Naziv uzorka ~ Voda za pice hlorisana
Vrsta analize Osnovna analiza (A)
- Datum prijema uzorka | 23.09.2022 15:56
Datum zavrietka analize | 28.09.2022 14:06 |
Metode uzorkovanja - MESTISO 5667-5:2020 . s g e
FIZICKA, FIZICKO-HEMIJSKA 1 HEMIJSKA ISPITIVANJA :
Red. Jedinica Nadena | Maksimalno dopustena Metoda
broj Parametri ispitivanja mjere vrijednost | koncentracija
Fizi¢ko-hemijski parametri
| Temperatura u laboratoriji e ' 200+ Eescemem- § T X AN
2 Boja °Co-Pt skale = | "~ 20 pAV-5-B*
3 Miris S ‘ bez T bez| PAIV-2* .
4 Ukus | / ' bez ' | PIv-3*
5 Mutnoca © NTU 035+0.05 1.0/ 1S07027-1:2016
6  Elektrolititka provod!jivoét ~ uS/em | 224 £9 | _ 2500 EPA 120.1
7 Koncentracija vodonikovih jona pH | 752004 | ' 6.59.5 MEST ISO 10523:2013
‘Hemij ski parametri . i} | _
Oksidabilnost mg/| 1.60+0.3 50 P-IV-9a
‘Slobodni hlor (C12)  mgl | 0252001 | "~ 0.2-0.50 MEST EN ISO 7393-
| : | 12:2019
“Anjoni i katjoni _ ‘ ) | ) B = - "
10 Hiloridi (Cl) mg/1 <1.0 250) MEST ISO 10304-1:201Z
11 Nitriti (NO2) mg/l <0.10 ' 050 MEST1SO 10304-1:201:
12 Nitrati (NO3) T med | L772047 | " 50,0/ MEST ISO 10304-1:201Z
13 Fluoridi (F) T mei | - @00 | 1.5 MEST ISO 10304-1:2012
14 Amonijak (NH4) — | NmAmgl | <005 | — 30| pvaB*
Sadrzaj metala
15 Gvozde gl | 404 | ' 2000 1SO 11885:2007
16 Mangan pg/l <0.4 50 1SO 11885:2007

Izjava usaglasenosti
Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja ispitivani uzorak JE USAGLASEN sa uslovime
Pravilnika o parametrima, provjeri usaglasenosti, metodama, na¢inu, obimu analiza i sprovodenju monitoringe
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore br. 064/18 i br. 101/21).

50 ZORA N ; s
Sef laboratorije P f”\\\ Za  Naelnik odjeljenja
Ty i, "\ \
"!'_,’ EUTAR TA \"*,.\ P 4 £~
- ’ 7 / oy L I irL [ 'E' ‘: i \\—-":1‘ = /3 / =ply
S| ZDRAVSTVENY |
> g A B @ . ”
MSc¢ Dina Peri¢ \ r& EXOLOGY /,-: ‘f MSc Dina Peri¢

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na 1spitivani uzor: s o
Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglasenosti, primjenjuj T
pravila odlugivanja (UP-PO).

* Van obima akreditacije

‘Gdlucivanja koje je opisano u Uputstvu o usagla$enosti sa aspekta




INSTITUT ZA JAVNO ZDRA VLJE
CENTAR ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU

Odjeljenje za sanitarni hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljista i radioaktivnosti

| Sifrauzorka:
REZULTATI ISPITIVANJA SH-V-02 T
~ ‘ VH3686/04

LEGENDA PRIMIJENJENiH PRAVILNIKA I STANDARDA

Metoda Opis

EPA 120.1 Odredivanje elektrolititke provodljivosti vode (konduktometrijska metoda)

ISO 11885:2007 Odredivanje elemenata (ICP-OES metoda)

1S07027-1:2016 Odredivanje mutno¢e vode (turbidimetrijska metoda)

MEST EN ISO 7393-2:2019 Odredivanje sadrzaja slobodnog hlora (spektrofotometrijska metoda)

MEST ISO 10304-1:2012 Odredivanje rastvorenih anjona jonskom hromatografijom

MEST IS0 10523:2013 Odredivanje pH vrijednosti vode (potenciometrijska metoda)

P-IV-1 Odredivanje temperature vode (termometrijska metoda)

P-1V-9a Odredivanje potro§nje KMnO4 kuvanjem u kiseloj sredini i titracijom po Kubel-Tijemanu (volumetrijski

metoda)




